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Veroffentlichung von Ergebnissen der Umweltinspektion von tech-
nischen Anlagen

Die Umweltbehorden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Stadte) fuhren bei Betrieben,
die die Umwelt beeintrachtigen kénnen, regelmalig medientbergreifende Umweltinspektio-
nen durch.

Im Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Ge-
nehmigungen festgelegten einschlagigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tatigkeiten
gezielt gepruft.

Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zu-
sammengefasst und der Offentlichkeit zur Verfligung gestellt.

Betreiber
Stadtwerke Espelkamp A6R, Wilhelm-Kern-Platz 1 in 32339 Espelkamp

Standort
Vor dem Bruch 4 in 32339 Espelkamp

Anlagenbezeichnung
Klaranlage Espelkamp

Datum der Uberwachung
14.09.2020

Dauer der Uberwachung [in Personenstunden angegeben]
Vor-Ort-Dauer: 3,25 Stunden

Dauer der Vor- und Nachbereitung: 2,25 Stunden
Gesamtdauer: 5,5 Stunden

Angemeldete oder unangemeldete Uberwachung
angemeldet

Zustandige Uberwachungsbehdrde
Bezirksregierung Detmold

Umfang der Uberwachung

Medienubergreifende Uberwachung durch Begehung der Abwasserbehandlungsanlage
(Klaranlage) mit den Schwerpunkten Abwasserbehandlung, Klarschlammbehandlung, Lage-
rung von wassergefahrdenden Stoffen und 4. Reinigungsstufe
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Grundlage der Uberwachung
¢ § 93 Landeswassergesetz, AwWSV
¢ Abwasserverordnung (AbwV), SiwV-kom
e Genehmigungsbescheide vom 06.07.1988 und 27.01.2016, Aktenzeichen
54.01.06.70-6.08.03
e Erlaubnisbescheid vom 01.09.2010, Aktenzeichen 54.01.02.70-MI / 586013 / 001

Ergebnis der Uberwachung
[ Es wurden keine Mangel festgestellt.

Geringfugige Mangel:
1. Der Faulturm weist Undichtigkeiten auf.

[Geringfligige Mangel sind festgestellte Verstolke gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augen-
scheinlich nicht zu Umweltbeeintrachtigungen fiihren kénnen. Ein Vermerk oder ein Revisions-schreiben ist in der
Regel ausreichend. Der Betreiber bestatigt die Beseitigung der Mangel innerhalb einer angemessenen, vereinbar-
ten Frist.]

U1 Erhebliche Mangel:

[Erhebliche Mangel sind festgestellte VerstoRRe gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbe-
eintrachtigungen fiihren kdnnen. Die Beseitigung dieser Mangel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit an-
schlieRender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mangelbeseitigung soll zeitnah vor Ort Gberprift und dokumentiert
werden.]

[ Schwerwiegende Mangel:

[Schwerwiegende Mangel sind festgestellte Verstde gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu
akuten, gravierenden Umweltbeeintrachtigungen flhren kénnen. Eine Beseitigung dieser Mangel durch den Be-
treiber ist unverzlglich zu fordern. Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstillegung der Anlage zu priifen. Die
Mangelbeseitigung ist zeitnah zu Uberprifen und zu dokumentieren.

Wird bei der Uberwachung von IE-Anlagen festgestellt, dass der Betreiber der Anlage in schwerwiegender Weise
gegen die Genehmigung verstoft, ist nach § 52a Absatz 3 Satz 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG, § 22
Absatz 3 Deponieverordnung (DepV) oder § 9 Absatz 3 Industrieklaranlagen- Zulassungs- und Uberwachungsver-
ordnung (IZUV) innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des VerstoRes eine zusatzliche Vor-Ort-Be-
sichtigung durchzufiihren.]

Veranlasste MaRnahmen
Revisionsschreiben vom 15.09.2020
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